
VERSO Standard 

Externé príslušenstvo 

Návod na inštaláciu 



18-04 

Vzduchotechnické jednotky VERSO STANDARD nie sú určené na montáž do vonkajších priestorov bez dodatočnej 

úpravy. Jednotky, ktoré sú inštalované v exteriéri musia byť pripevnené na základovom ráme  a na hrdlách musia 

mať nainštalované uzatváracie klapky. VZT jednotky musia byť chránené pred vplyvom poveternostných podmienok 

strieškou, nasávacím a výfukovým kusom. Ak je to možné, jednotky by mali byť inštalované v blízkosti steny, aby sa 

zvýšila ochrana pred vetrom. 

1 VZT jednotka

2 Nasávací a výfukový kus

3 Strieška

4 Základový rám

5 Kruhové uzatváracie klapky (len pre jednotky s kruhovými hrdlami)

6 Hranaté uzatváracie klapky (len pre jednotky s hranatými hrdlami)

Klapky VZT jednotiek s kruhovým pripojením potrubia musia byť namontované na strane prívodu a odvodu vzduchu 
do/z exteriéru. Klapky musia byť dostatočne chránené pred vplyvom počasia. Klapky jednotiek s hranatým 
pripojením potrubia musia byť namontované na strane prívodu a odvodu vzduchu do/z interiéru. 
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MONTÁŽ STRIEŠKY 

Verso R 1000 - R 1300 - R 1500
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Verso R 1700 - R 2000
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Verso R 2500 - R 5000 - R 7000
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Verso R 3000 - R 4000
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Verso CF 1000 - CF 1300 - CF 1700
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Verso CF 2300

1

2 3

4 5



9UAB KOMFOVENT si vyhradzuje právo vykonávať zmeny bez predchádzajúceho upozornenia

18-04

Verso CF 3500
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MONTÁŽ NASÁVACIEHO A VÝFUKOVÉHO KUSU

Verso R 1000 - R 1300 - R 1500
Verso CF 1000 - CF 1300 - CF 1700

Verso R 1700 - R 2000
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Verso R 2500 - R 5000 - R 7000 Verso R 3000 - R 4000
Verso CF 3500
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Verso CF 2300

UAB KOMFOVENT

Ozo g. 10, 

LT-08200 VILNIUS 

LITVA

Tel.: +370 (5) 23 00 584, 23 00 586, 

27 12 999, 23 00 585; 

Fax: +370 (5) 23 00 588 

E-mail: info@komfovent.com

www.komfovent.com 

TZB produkt, s.r.o. 

Hollého 296/18 

922 31 Sokolovce 

SLOVENSKO 

Tel: +421 908 030 575 

E-mail: obchod@tzbprodukt.sk

www.tzbprodukt.sk 
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